
 
 

 

 

 

 

Легенда 

RA3 Връщане от високотемпературна 3-та зона 

MA3 Подаване към високотемпературна 3-та зона 

RA2 Връщане от високотемпературна 2-ра зона 

MA2 Подаване към високотемпературна 2-ра зона 

RB2 Връщане от нискотемпературна 2-ра зона 

MB2 Подаване към нискотемпературна 2-ра зона 

RB1 Връщане от нискотемпературна 1-ва зона 

MB1 Подаване към нискотемпературна 1-ва зона 

RA1 Връщане от високотемпературна 1-ва зона 

MA1 Подаване към високотемпературна 1-ва зона 

G Захранване с газ 

AC Изход на битова гореща вода 

AF Вход на студена санитарна вода 

RC Рециркулация на БГВ 

RP Връщаща към солар 

MP Подаваща от солар 

SC Дренаж на конденз 

A Изход/ Вход - димни газове/пресен въздух 

B Вход – пресен въздух 
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Разделен димовъздушен комплект Ø 80/80 
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Хоризонтален концентричен  
димовъздушен комплект Ø 60/100 
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Размери и връзки 

 

 

 

 

HERCULES Solar 26 1 A 
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Хидравлични връзки 

Газ Отоплителна система 

G MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 

RA1 RA2 RA3 RB1 RB2 

1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 

Посочените връзки в сиво трябва да бъдат поръчани допълнително 
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